
Rampa de Acesso

Área de vivência

Área de Equipamentos

Planta Baixa Hidráulico
Esc: 1/50

Rampa de Acesso

Área de vivência

Área de Equipamentos

Planta Baixa Elétrico
Esc: 1/50

Tubulação que "desce"

Hidrometro "CORSAN"

Caixa Inspeção Cloacal

Caixa Inspeção Gordura

Tubulação esgoto Ø100mm
Tubulação esgoto Ø50mm

Tubulação água fria

Ralo sifinado 50x50x150

Registro

Sumidouro

Fossa Séptica

LEGENDA HIDROSANITÁRIO:

FO

SU

Tubulação água Quente

Vem da rua, até o quadro de medidor
CAIXA DE PASSAGEM - 50x50x60

0 100mm 
Vai  

até a central de distribuição

Vai a rede pluvial da UBS

a/b 2

PRANCHA:

ÁREA:

Prefeitura Municipal de Sananduva

DESENHO:

CARINE

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

DATA:

OUT/15

ESCALA:

03

FONE: 54 - 3343 - 1266 

PREFEITURA MUNICIPAL DE
               SANANDUVA

Av. FIORENTINO BACHI, 673 - 99840-000 - SANANDUVA - RS

PROJETO:

ACADEMIA DE SAÚDE

pmsan@brturbo.com.br

Arqª e Urbª Carine de Souza CAU A83089-5

300,00m²
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5 - REDUÇÃO ROSCÁVEL 1" x 3/4".
6 - TORNEIRA-BÓIA 3/4".
7 - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES 

8 - JOELHO SOLDÁVEL 32mm 
9 - TUBO SOLDÁVEL 32mm
10 - TE SOLDÁVEL 32mm
11 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA 

1 - TUBO SOLDÁVEL 32mm.
2 - CURVA 90° SOLDÁVEL 32mm
3 - ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGES 

4 - LUVA ROSCÁVEL 1".

RELAÇÃO DE MATERIAS:

DETALHE DA CAIXA D'ÁGUA
CAIXA D'ÁGUA 500 LITROS

LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32mm x 1"

LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32mm x 1.1/2"

E ROSCA PARA REGISTRO 32mm x 1.1/2" 

PVC-100

PVC-100

Chicanas Removíveis

Chicanas Removíveis

0.24

CONFORME NORMA NBR 7229/93

ESCALA = 1 : 20

FOSSA SÉPTICA

Chicanas Removíveis

PVC-100

Limpeza 

PVC-100

Blocos de Concreto

D'água
Nível 

PLANTA BAIXA

CORTE

0.24

0.12 1.50 0.12

1.70

1.00 0.060.15

NÍVEL DA ÁGUA

Saída
Entrada

Ø50
Ø50

0.03 0.10

0.05 0.60 0.05

0.70

SaídaEntrada
Ø50Ø50

TAMPA COM FECHAMENTO

HERMÉTICO

CHICANA

CAIXA DE GORDURA

ESCALA 1:20

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA BAIXA

CAIXA DE INSPEÇÃO

ESCALA 1:20

Entrada
Ø50

Saída
Ø50

SaídaEntrada
Ø50Ø50

0.05 0.60 0.05

0.70
TAMPA COM FECHAMENTO

HERMÉTICO

CORTE LONGITUDINAL

PLANTA BAIXA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA OI TELEFONIA

CABEÇOTE PARA ELETRODUTO Ø 2 "

POSTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RGE

CAIXA DE PASSAGEM (650 x 850 x 800 mm)

ELETRODUTO PVC Ø 2 "

TAMPA DE FERRO PADRÃO R.G.E (650x850)

ATERRAMENTO

CINTA GALVANIZADA Ø 3/4 "

CURVA 90 º Ø 1/2"

DRENO COM BRITA

CABOS COM ISOLANTE PVC (0,6/1kv)
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DETALHE ENTRADA
SEM ESCALA 
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA R.G.E A.T. 23,1  KV14

14

ELETRODUTOS PVC 2x Ø1"15

FOLGA DE CABO 2,00m

13

QUADRO DE MEDIÇÃO RGE16
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18

PINGADEIRA17

MURETA DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS18

D.G.  Nº 4 = 600x600x200 mm19

19

ENDEREÇO: AV. FIORENTINO BACCHI


